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Prélèvement et mesures de terrain du 26/05/2026 à 13h26  pour l'ARS, par le laboratoire :

EUROFINS HYDROLOGIE EST, MAXEVILLE

Nom et type d'installation : STATION CHLORATION HAUTE KONTZ (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION CHLORATION HAUTE KONTZ - 1ER ABONNE 2 RUE DU
CHATEAU D EAU EVIER CUISINE

Code point de surveillance : 0000002972 Code installation : 001868 Type d'analyse : RENF

Code Sise analyse : 00183408 Référence laboratoire : 26M043574-001 Numéro de prélèvement : 05700183406

Conclusion sanitaire :
Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité  réglementaire pour le paramètre manganèse. La
concentration relevée est toutefois inférieure à la valeur guide fixée par l'Organisation Mondiale de la Santé (400 µg/l) de
nature à protéger la santé publique. Des effets gênants pour les usagers peuvent être relevés notamment une coloration
(noire) et des goûts perceptibles. De plus la concentration relevée est supérieure à la valeur guide fixée par l'ANSES (60
µg/L). De ce fait l'utilisation de cette eau est déconseillée pour les nourrissons (pour la boisson et la préparation des
aliments). Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. ce paramètre fait
l'objet  d'une suivi analytique renforcé pour en suivre l'évolution.

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

HAUTE-KONTZ

Commune de : HAUTE-KONTZ

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
 

Délégation Départementale de Moselle

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Courriel:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 87 37 56 52/53

Destinataire(s) :

MAIRIE DE HAUTE-KONTZ

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Pour la Directrice Générale de l'ARS Grand Est
Pour la Déléguée Territoriale de Moselle

La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Hélène ROBERT

Metz, le 1 juin 2026

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
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RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité Références de qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

Fer et manganèse

Manganèse total 154 µg/L 50

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1
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